BURSA iL SAGLIK MUDURLUGU GUZELYALI ASM DUVAR TiPi
KAZAN VE ISITMA TESISATI

T.C. SAGLIK BAKANLIGI
BURSA

FieS TEKNiK SARTNAMESI

1. GENEL HUSUSLAR

1.1. Is bu teknik sartname Mudanya 3 Nolu Giizelyali ASM binasi kazan dairesinde
bulunan arizali duvar tipi kazamin yenisi ile degistirilmesi amaciyla piyasa
kogullarinda uygun bir (1) adet duvar tipi kazamin temin edilmesi ve sisteme
montajlanarak Bursa Gaz’in teknik gartlarina gore ¢alistirilmast igini kapsar.

1.2. Teklif verecek firmalar, teklif vermeden once tesisat kurulacak olan alani goriip
teknik sartnameyi de dikkate alarak inceledikten sonra teklifi vermelidir.

1.3. Isin yapimi esnasinda kirilan ve hasar géren malzemeler aynilari ile degigecektir.

1.4. Kullanilacak olan malzemeler Bursa Saglik Miidiirlugi kontrol elemanlar tarafindan
gorilmeden montaj yapilmayacaktir.

1.5. Idare onay1 gerektiren malzeme segimlerinde idareye gerektigi kadar numune
sunulacak, uygulamada idarece onaylanan malzemeler kullanilacaktir.

1.6. Teknik veya idari sartnamede olsun yada olmasin, gerek sistemin gerekse saglik
hizmeti sunumunun verilmesini engelleyecek imalat ve malzemeler, yiiklenici
tarafindan sisteme ve hizmetin verilmesine uygun hale getirilecektir. Bunun igin
yukleniciye herhangi bir bedel 6denmeyecektir.

1.7. Caligma saatleri birim yetkililerinin izin verdigi zaman araliklarinda olacaktir. Birimin
glinliik faaliyetlerini engelleyebilecek ¢aligmalara izin verilmeyecektir.

1.8. Biitiin islerde, fen ve sanat kurallarina, alinan malzeme kataloglarina ve kullanma
kilavuzlarina uyulacak, is¢ilikler ise birinci sinif olacaktir.

1.9.Ytiklenici firma isin yapimi esnasinda 6331 Sayili Is Saglig1 ve Giivenligi kanunu
cergevesinde kurallara riayet etmek ile yikimliadir. Caligmalar esnasinda gerekli
glivenlik tedbirlerini almalidir.

1.10. Yiiklenici firma tarafindan montaji yapilan cihaz ve ekipmanlar TSE ve/veya CE

belgeli olmalidir ve belgeleri idareye verilmelidir.

1.11.Yuklenici firma tarafindan montajt yapilan cihaz ve ekipmanlar en az 2 yil Uretici

garantili olmalidir ve belgeleri idareye verilmelidir.

2. TEKNIiK HUSUSLAR

2.1 .Kazan dairesine 1 adet 100 KW - 115 KW arasi duvara asilabilen gaz yakitl
yogusmali kazan yiiklenici firma tarafindan temin edilip, dogalgaz kazan montajlari
ve baglantilari yapilacaktir ve galigir vaziyette teslim edilecektir.

2.2 .Anizali duvar tipi kazan de-monte edilerek Bursa Il Saglik Midirligi Yildirim
Hizmet Binasinda bulunan yetkili personele imza karsil1g1 teslim edilecektir.
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